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Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie informuje: analiza laboratoryjna
probek wody pobranych w dniach 29.01.2019r. i 05.02.2019r do protokoléw pobrania nr 4/HK/19
z dn. 29.01.2019r i nr 10/HK/2019 z dn. 05.02.2019r, z wodociggu Opatéow administrowanego przez
PGKiM Spolka z o.0. w Opatowie, ul. Partyzantow 42, 27-500 Opatdw, wykazaly przekroczenia
warto$ci parametrycznej twardosei ogolnej w obu probkach wody z dnia 29.01.2019r.
tj. w Opatowie, ul. Nowopolna zdréj uliczny k/ PGKIM — oznaczona twardosci ogolna w wysokosci
524 mg CaCOs/l. - sprawozdanie z badan nr 12/12/N/19 i w Okalinie hydrofornia, zawartosc¢
twardodci ogdlnej wynosila 529 mg CaCOs/l - sprawozdanic z badan nr 13/13/N/19 z dnia
01.02.2019r,

W zwigzku z tym w dniu 05.02.2019r. pobrano ponownie 4 probki wody z tego wodociggu do
oznaczenia zawartosci twardosci ogélnej. Tym razem zawarto$¢ twardosci ogélnej oznaczono
w wysokosci od 499 mg CaCOx/dm’ do 502 mg CaCOs/dm®. Wartosei oznaczono praktycznie
w granicy dopuszczalnosci, okreslonej w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. 2017r. poz. 2294) na
poziomie 500mg CaCOs/dm®) - sprawozdania z badan nr 32/27/N/19, 33/28/N/19, 34/29/N/19 i
35/30/N/19 z dnia 06.02.2019r,

Pod wzgledem mikrobiologicznym jakos¢ wody odpowiada wymogom cyt. rozporzadzenia
Probki wody pobrano w punktach pobrania:

1. Opatéw ul. Nowopolna, zdroj uliczny k PGKIM - w dniu 29.01.2019r i w dniu 05.02.2019r

2. Okalina hydrofornia z zaworu wody podawanej do sieci - w dniu 29.01.2019r i 05.02.2019r

3. Opatdw ul. Slowackiego zdrdj uliczny k /sklepu migsnego

4. Zochcinek pompownia z zaworu wody podawanej do sieci
Badania probek w zakresic monitoringu kontrolnego  przeprowadzono w laboratorium Powiatowej
Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu, ul. Frankowskiego 8, 27-600 Sandomierz metodami
zgodnymi z charakterystykg metod badawczych, okreslonych w zalgezniku nr 6 wymienionego wyzej
rozporzadzenia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017r.poz.
2294).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie dzialajgc na podstawie art. 4 ust. 1.
art. 12 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz.59 t.).),
arl. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu scickéw (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1152 z pdzn. zm.) § 3, § 21 i § 22, w zwigzku
z zalgcznikiem 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294). dokonujac oceny jakosci wody
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nicjednokrotnie w ciggu ostatnich kilku lat zwracal zarzadey wodociggu Opatdéw uwage na
niepokojaco wysoka zawartos¢ twardosci ogolnej w wodzie, oczekujge przedlozenia planu dziatan
naprawczych w tej kwestii. W takiej sytuacji zarzadca powinien posiadaé¢ plan dzialan naprawezych
tak, by z chwilg przekroczenia wartosci bezpiecznych  dla odbiorcow wody ze wzgleddw
zdrowotnych, okreslonych w cytowanym rozporzadzeniu - mée w miare sprawnie i szybko zapewni¢
dostawy wody odpowiadajgcej wymogom sanitarnym. Niestety ani Pan Burmistrz Miasta i Gminy
Opatow, rowniez informowany o kazdym dotychczasowym wyniku badania, ani zarzadea wodociggu
nie przedstawili dotychczas swojego stanowiska w powyzszej sprawie.

Jesli zawartos¢ twardosei w wodzie z wodociggu Opatéw bedzie miata charakter rosnacy,
utrzymujacy sig w kolejnych pobieranych probkach, wowezas Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Opatowie zgodnie z § 21.cyt. rozporzadzenia wyda ocene o warunkowej przydatnosci
wody do spozycia przez ludzi i wyznaczy termin na doprowadzenie jakosci wody do warunkoéw
okreslonych w rozporzadzeniu. Wskazane jest takze wzmozenie kontroli zawartosci twardosci ogdlnej
w wodzie z wodociggu Opatow i oznaczanie tego parametru przynajmnicj w kazdej z probek ujetych
w harmonogramie kontroli wewnetrzngj na rok 2019 i w prébkach dodatkowych - w zaleznosei od
uzyskiwanych wynikow badan oraz informowanie tutejszego Inspektora Sanitarnego o wszystkich
wynikach pomiardw,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie wnosi wobec powyzszego
po raz kolejny o przedstawienie realnych zamierzen zarzadey i planu dzialan doraznych w celu
utrzymania twardosci wody w bezpiecznych dla zdrowia granicach oraz zapewnienia odbiorcom wody
o jakosci zgodnej z wymogami rozporzadzenia (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Opfitowi

Otrzymujg :
|. Adresat —w zalgczeniu sprawozdania z badan

@Burmislrz Miasta i Gminy Opatow, Plac Obroncow Pokoju 34
3. Ad/ akta
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