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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR

Sandqmicrz, 01.02.2019r.

12/12/N/19

NAZWA KLIENTA: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opatowie
ADRES: 27-500 Opatdw, ul. Sempoltowskiej 3

OBIEKT BADAN: prébka wody do spozycia

OPIS I STAN PROBKI: butelki z probka wody, stan — bez zastrzezen
MIEJSCE POBRANIA PROBKI: Prébka ne 7 do protokolu nr 4/HK/2019
PROBKOBIORCA: pracownik upowazniony przez PPIS w Opatowie: Malgorzata Malkiewicz

PLAN POBIERANIA PROBEK: zgodnie z harmonogramem pobierania prébek wody PSSE w Opatowie w 2019r.
DOKUMENT DOTYCZACY POBIERANIA PROBEK: przeprowadzono wg serii norm
PN-EN [SO 5667-5:2017-10, normy PN-EN ISO 19458:2007 oraz instrukeji nr 10/04/P0-03.
DATA PRZYJECIA PROBKI DO BADANIA: 29.01.2019r.
DATA/Y BADANIA PROBKI: 29.01.2019r.- 01.02.2019r.

Wyniki badania:

S . Badunin fizyczne ik
Dopuszezalne wartoscei
Rodzaj dziatalnodei/badane Jednostka Wynik Dokumenty parametréw wedlug
cechy/metoda odniesienia rozporzadzenia Ministra
Zdrowia 7 dnia 7 grudnia
2017, (Dz.U 2 2017r., po.
- 2294).
Metnosé NTU PN-EN ISO 7027- Akceptowalna przez konsumentéw
0,43 > 5 i bez nieprawidiowyeh zmian |
. IZ?I'{) 09 (A) Zalecany zakyes warlosei do 1,0
Barwa mg/dm? Pt . PN-EN ISO 7887:2012 | Akceptowalna przez konsumentésw
<5 Metoda D (N) i bez nieprawidlowych zmian
TON(zapach) w 23+2°C T ; PN-EN 16222006 Akccpm’\\:il)ln_y pt:E/ konsumentén |
<1 Zal.C (N) i bez nieprawidtowych zmian
TEN(smak) w 23+2°C . PN-EN1622:2006 Akceptowalny przez konsumentésy
"i Zal.C (N) i bez lliep(fl\}'iL'“OW)‘Cl\ Zmian |
Odezyn w 25°C pH 74 PN-EN ISO 6,5-95
: 10523:2012 (A)
Przewodnosé elekiryczna uSfem PN-EN 27888:1999 2500
wlagciwa 946 (A)
probka badana w 25°C
___Badania chemiczne :
Twardosé agblna mp/dm*CaCQO, 524£52* PN-1S0 6059:1999 (A) 60-500
Zelazo up/dm? - PN [SO 6332:2001 200
] +Ap1:2016-06 (A)
Amoniak mg/dm*NEH, - PN-C-04576-4:1994 0,50
(A)
| Azotyny L mg/dm*NO; - | PN-EN26777:1999 (A) 0,50
Azotany mg/dm’NO; . PN-82/C-04576.08 50
. | (A)” .
Mangan pg/dm? & | PN-92/C-04590/02 S0
1 (A)tb o L ‘
[ndeks nadmanganianowy mg/dm? - PN-EN SO 8467:2001 5 1
- 1w |
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Wyniki badania:

Bndrmn mllu obmlnulcmc

—P—(T)HEE?:\I_HE warto$ci
Rodzaj dziatalnosei/badane Jednostka Wynik Dokumenty parametrow wedlug

cechy/metoda odniesienia rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia zdnia 7 grudnia
2017r. (z.U 22017x, poz.
2294).

i, = e —

| T.iczba bakterii na agarze w temp. j.tk/1 ml PN-EN 1SO 100 - woda wprowadzana

22°C — metoda ilodciowa plytkowa Nie wykrylto | 6222 2004 (A) do sieci; l

S  200- w kranic konsumenta_|
Liczba bakterii grupy coli — metoda | j.L.k./100 ml

(iliracji membranowe] 0

PN-EN 1SO 0
9308-1:2014-12
Y +A1:2017-04 (A) b e

Liczba bakterii Escherichia coli- T jtk/100ml PN-EN ISO 0
metoda filtracji membranowe; 0 9308-1:2014-12

S — o +A1:2017-04 (A) L
Liczba Enterokokow kalowych - j.tk./100 ml PN - EN (SO
metoda filtracji membranowej l O_ﬁr 7899-2:2004 (A) 1 o

I S

(A) - metoda akredytowana przcz PCA objeta zakresem akredylacji nr AB 617
™) - - metoda nieakredytowana
o mepewnoéc rozszerzona przy poziomie ufnodci 95% i wspolczynniku yozszerzenia k=2, niepewnosé nie obejmuje etapu
pobwmnn prabek
- Normy wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zasigpienia. Badania wykonywane zgodnie tymi normami
S})thl"lj'} wymagania przepisow prawnych i pozwalajg na dokonanie oceny zgodnosci

Data sporzadzenia sprawozdania: 01.02.2019r.

Ogwiadcza sig, ¢
1. Wyniki badania odnosza si¢ wylacznie do badanej prébki.
2. Bez plsemncj zgody Kierownika Oddzialu Laboratoryjnego sprawozdanie nie moze by¢ powielone
inaczei, jak tyllm w calosei.
3.Wyniki badat nie obejmujg etapu pobierania probek

Klient ma prawo do zlozenia skargi/reklamacji na pismie po ofrzymaniu wynikow badania.

Badania fizyczne i chemiozne Badagj@ugikmbial@g‘igg‘ugr

autoryzowal: autoryzowal:
Ly ﬂa,,L,

Anna Furma
Justynpg Tyban

Otrzymuji:

1. Klient 2x
2.afa

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN
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NAZWA KLIENTA: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opatowie
ADRES: 27-500 Opatow, ul. Sempolowskicj 3

OBIEKT BADAN: prébka wody do spozycia

OPIS [ STAN PROBKI: butelki z probkg wody, stan — bez zastrzezen
MIEJSCE POBRANIA PROBKI: Probka nr 8 do protokotu nr 4/HK/2019
PROBKOBIORCA: pracownik upowazniony przez PPIS w Opatowie: Malgorzata Malkiewicz
PLAN POBIERANIA PROBEK: zgodnie z harmonogramem pobierania prébek wody PSSE w Opatowie w 2019,
DOKUMENT DOTYCZACY POBIERANIA PROBEK: przeprowadzono wg serii norm
PN-EN 1SO 5667-5:2017-10, normy PN-EN ISO 19458:2007 oraz instrukeji nr 10/04/PO-03.
DATA PRZYIECIA PROBKI DO BADANIA: 29.01.2019r,
DATA/Y BADANIA PROBKI: 29.01.2019r.- 01.02.2019r.

Wyniki badania:

Badania fizyczne

SN ey ity

Dopuszezalne warto$ei

(A)

Rodzaj dziatalnodci/badanc Jednostka Wynik Dokumenty parametrow wedhug
cechy/metoda odniesienia rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. (Dz.\) 2 2017r., poz.
2294).
Metnogé NTU PN-EN ISO 7027- Alkceptawalna przez konsumentow
0,45 . 5 i bez nicprawidlowych zmian
‘ FRAIBR LA Zalecany zakes wartosei do 1,0 |
Barwa mg/de Pt X PN-EN ISO 7887:2012 Akeeptowalna przez konsumenlow
<2 Metoda D (N) i bez nieprawidlowych zmian
TON(zapach) w 23:+2°C N PN-EN1622:2006 Akceplowalny przez konsumentéw |
I Zal.C (m i bez nieprawidlowych zmian
Tl-'N(Smﬁk] w 234200 =) APT\] .)EN 16:22;2(]06 Akccplmﬁﬁ;:\; |)t’-£;L konsumentéw |
<l Zal.C (N) i bez nieprawidlowych zmian
Odezyn w 25°C pl 74 PN-EN 1SO T65-95
’ 10523:2012 (A) -y =il = T
Przewodno$e elektryczna nSfem PN-EN 27888:1999 2500 B
wlasciwa 953 (A)
prabka badana w 25°C g
Badania chemiczne Mo i gt e ]
Twardod¢ ogdlna mg/dm*CaCO; 529453*% PN-1SO 6059:1999 (A) 60500
Zelazo pg/dm? - PN 18O 6332:2001 200
+Apl1:2016-06 (A) ]
Amoniak mg/dm*NH, PN-C-04576-4:1994 0,50
(A) ]
Azotyny mg/dm*NO; - PN-EN 26777:1999 (A) 050 ]
Azotany mg/dn®NO; PN-82/C-04576.08 50
" et
Mangan pg/dm? = PN-92/C-04590/02 50
GV 5! D
Indeks nadmanganianowy mg/lm? - PN-EN IS0 8467:2001 5 N
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Wyniki badania:

[ Badania mikrobiologiczne s
Dopuszezalne wartoéci
Rodzaj dziatalnosci/badane Jednostka Wynik Dokumenty parametrow wedlug
cechy/metada odniesienia rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017v. (Dz.U 2 2017k, poz.
» . - 2294), o
Liczba bakterii na agarze w temp, jtk/1 mi PN-EN 1SO 100 - woda wprowadzana
22°C — metoda ilodciowa plytkowa Nie wykryto | 6222:2004 (A) do sicei;
B ) 200- w kranie konsumenta
Liczba bakterii grupy coli -- metoda | j.t.k./100 ml PN-EN JSO 0
filtracii membranowe;j 0 9308-1:2014-12
+A1:2017-04 (A) .
Liczba bakterii Escherichia coli- j.tk./100 ml PN-EN ISO 0
metoda filtrag)i membranowej 0 9308-1:2014-12
] - +A1:2017-04 (A) N
Liczba Enterokokow kalowyeh - [ j.tk./100 ml 0 PN - EN ISO 0
metoda filtracji membranowej | 7899-2:2004 (A)

(A) - metoda akredytowana przez PCA objgta zakresem akredytacji nr AB 617

(N) - metoda nieakredytowana

* - niepewnos¢ rozszerzona przy poziomie ufnosei 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2, niepewnosé nie obejmuje etapu
pobicrania probek

" - Normy wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastgpienia. Badania wykonywane zgodnie z tymi normami

spelniajg wymagania przepiséw prawnych i pozwalaja na dokonanie oceny zgodnodci

Data sporzgdzenia sprawozdania: 01.02.2019r.

Odwiadceza sig, ze:
1. Wyniki badania odnoszg si¢ wylgeznie do badangj prébki,
2. Bez pisemnej zgody Kierownika Oddziatu Laboratoryjnego sprawozdanie nie moze by¢ powielone
inaczej, jak tylko w caloscei,
3.Wyniki badai nie obejmujq etapu pobierania prébek

Klient ma prawo do zlozenia skargi/reklamacji na pismie po otrzymaniu wynikow badania.

Badania fizyczne i chemiczne Badapia mikrabilopigsiig
autoryzowal; upryzowat:
L [EIV‘PB}%/O s

itz Srnian
Jusiynaq Tyban Anna Frrnic
\!

s‘la"\ :

Otrzymujg:
1. Klient 2x
2.a/a
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