p: s /}f (ke Sekreylrz Gminy F03/PO-03 z dnia 30.03.2020 wyd.3

Strona lz |

Hubert Dpiadezykowski

. 06. 0N

POWIATOWA STACJA SANITARNO - URZAD M/ MiASTA | GMINY w Opatowis |
EPIDEMIOLOGICZNA i9@0 wplyngto
ODDZIAL LABORATORYINY

UL. FRANKOWSKIEGO 8, 27-600 SANDOMIERZ 9Ma: 2020 -06- 03

Tel, (15) 832-22-63, (15) 832-23-22 Fax (15) 832-32-58
Zatgczn K ¢
Zarejestfpwa ]
_Po 140 no pod i L)

e-mail: psse.sandomiersi@wsse-kiclee.pl, psse sandomierzgipis.gov.pl
SE.L —47301/341/20 Sandomierz, 2),05.20201'.

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR  72/56/N/20
NAZWA KLIENTA: Powiatowa Slacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opatowie™"”
ADRES: 27-500 Opatow, ul. Sempotowskiej 3™
OBIEKT BADAN: prébka wody do spozycia™*
OPIS [ STAN PROBKI: butelki z prébkg wody, stan — bez zastrzezen
MIEISCE POBRANIA PROBKI: Prébka nr 10 do protokotu nr 10/HK/2020"**
PROBKOBIORCA: pracownik upowazniony przez PPIS w Opatowie: Malgorzata Matkiewicz
PLAN POBIERANIA PROBEK: zgodnie z har monogramem pobierania prébek wody PSSE w Opatowie w 2020r.
DOKUMENT DOTYCZACY POBIERANIA PROBEK: przeprowadzono wg serii norm
PN-EN ISO 5667-5:2017-10 + Ap1: 2019-07, normy PN-EN ISO 19458:2007 oraz instrukeji ne 10/04/PO-03****
DATA PRZYIECIA PROBKI DO BADANIA:; 26.05.2020r.
DATA/Y BADANIA PROBKI: 26.05.2020r. -29.05.2020r,

¥k

Wyniki badania:

Badania fizyczne

Dopuszezalne wartosci
Rodzaj dzialalnodci/badane Jednostka Wynik Dokumenty parametréw wedhug
cechy/metoda ‘ odniesienia rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017¢, (D2.U #2017r, poz.

2294).
3 PN-EN ISO 7887:2012 | Akecptowalna przez konsumentow
Barwa mg/dm’ Pt <5 Metoda D (N) i bez nieprawidlowych zmian
o o PN-EN1622:2006 Akeeptowalny preez konsumentow
I'ON(zapach) w 23:12°C =l Zal.C (N) i bez nieprawidtowych zmian
. a PN-EN1622:2006 Akeeptowalny przez konsumentow
TFN(smak) w 23+£2°C <1 Zal.C (N) i bez nieprawidtowych zmian

(N) - metoda nicakredytowana
Oswiadcza sig, ze:
1. Wyniki badania odnosza si¢ wylacznie badanych prébek w stanie takich, jak je otrzymano.
2. Bez pisemnej zgody Kierownika Oddzialu Laboratoryjnego sprawozdanie nie moze by¢ powielone
inaczej, jak tylko w caloéei.
3. Klient ma prawo do zlozenia skargi na pi§mie w terminie 14 dni po olrzymaniu wynikéw badania .
4, Wyniki badan nie obejmujg etapu pobierania prébek
5. Laboratorium ponosi odpowiedzialnosé za wszystkie informacje przekazane w sprawozdaniu, za wyjatkiem informacji
dostarczonych przez klienta™*".
6. Laboratorium zrzeka sie odpowiedzialnosci kledy informacje dostarczone przez Klienta mogg wplynaé na wiarygodnose
wynikow.

Badania fizyczne i chemiczne
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SE.L -47301/34020 Sandomierz, 29.05.2020r,
’ URZAD MIASTA| GMINY w Opatowie |
SPRAWOZDANIE BADAN NR. 72/56/N/20 " Watyngty

NAZWA KLIENTA: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Qaiwie 2020 -06- 03
ADRES: 27-500 Opatow, ul. Sempotowskigj 37"

OBIEKT BADANr: probka wody do spozycia**** 5;‘{31’;25%5};;&; |
OPIS T STAN PROBKI: butelki z probka wody, stan — bez zasirzezen PodRISY e ‘|

-

—a T

MIEJSCE POBRANIA PROBKI: Prébka nr 10 do protokotu nr 10/HK/2020****
PROBKOBIORCA: pracownik upowazniony przez PPIS w Opatowie: Malgorzata Malkiewicz'***

PLAN POBIERANIA PROBEK: zgodnie z harmonogramem pobierania probek wody PSSE w Opatowic w 2020r.
DOKUMENT DOTYCZACY POBIERANIA PROBEK: przeprowadzono wg serii norm

PN-EN IS0 5667-5:2017-10 + Ap1:2019 - 07, normy PN-EN ISO 19458:2007 oraz instrukgji nr 10/04/PQ-03"""*
DATA PRZYJECIA PROBKI DO BADANIA: 26.05.2020r.

DATA/Y BADANIA PROBKI: 26.05.2020r., — 29.05.2020r.

Wyniki badania:

Badania fizyczne

Dopuszczalne wartosci
Rodzaj dzialalnosci/badane Jednostka Wynik Dokumenty parametréw wedlug
cechy/metoda odniesienia rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. (D2, U z 2017r., poz.

2294),
PN-EN 1SO 7027 Akeeptowalna przez
‘ . = - konsumentéw i bez
Mgtnos¢ NTU 0,12 1:2016-09 (A) nigprawidiowych zmian
Zulecany zakres wartosci do 1,0
PN-EN ISO
3 ;950 _
Odezyn w 25°C pH 7,4 10523:2012 (A) 0,5-95
Przewodno§é elekiryczna :
wiadciwa pSfem 967 F;I)_EN HIRsG18 2500

probka badana w 25°C

Badania chemiezne

Twardoéé ogdlna mg/dm3CaCO3 479+48% |PN-ISO 6059:1999 (A) | 60-500
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 72/56/N/20

Wyniki badania: ,
Badania mikrobiologiczne
Dopuszezalne wartosci
parametréw wedlug
Rodzaj dziatalnosci/badane Tt Dokumenty rozporzadzenia Ministra
cechy/metoda ’ Wynik odniesienia Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. (Dz.U 22017, poz.
2204).
100 - woda wprowadzana
Liczba bakterii na agarze w temp. Jtk/1 ml 148 PN-EN ISO do sieci;
22°C — metoda ilo§ciowa plytkowa 6222:2004 (A) 200- w kranie konsumenta
; it ’ PN-EN ISO
E:ﬁﬁ,ﬁﬁﬁqﬁ?&g‘ﬂh RUs | ¢ kT 0 9308-1:2014-12 0
+A1:2017-04 (A)
. & g PN-EN 1SO
Liczba bakt‘enlll Escherichia cr:al'l-m j.tk./100 m] 0 9308-1:2014-12 0
metoda filtracji membranowej +A1:2017-04 (A)
Liczba Enterokokdw kalowych - : PN-EN IS0
metoda filtracji membram;t.}rlej Jtk /100 ] o 7899-2:2004 (A) 0

(A) - metoda akredytowana przez PCA objela zakresem akredytacji nr AB 617
¥ - niepewnod¢ rozszerzona przy poziomic ufnosei 95% i wspélezynniku rozszerzenia k=2, niepewnos¢ nie obejmujo ctapu
pobierania probek

O$wiadcza sig, ze:
|. Wyniki badania odnoszj si¢ wylacznie badanych probek w stanie takich, jak je otrzymano.
2. Bez pisemnej zgody Kierownika Oddziatu Laboratoryjnego sprawozdanic nie moze byé powielone
inaczej, jak tylko w caloéei.
3. Klient ma prawo do zlozenia skargi na piémie w terminie 14 dni po otrzymaniu wynikow badania .
4. Wyniki badan nie obejmujg etapu pobierania probek
5. Laboratorium ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie informacje przekazane w sprawozdaniu, za wyjgtkiem informacii
dostarczonych przez klienta****,
6. Laboratorium zrzeka sig odpowiedzialnosei kiedy informacje dostarczone przez Klienta mogg wplyngé na wiarygodnosé

wynikow,
Badania fizyczne i chemiczne Badania mikrobiologiczne
autoryzowal: autoryzowal:
MEODSZY ASYSTENT MEODSZY ASYSTENT
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