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Obszaro wa ocena jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
w gminie Opatéow w 2019r.

Na podstawie art. 4 pkt.l Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafstwowej Inmspekeji
Sanitarnej (t.j. Dz. U z 2019r. poz. 59 z p6ézn. zmianami) i § 22 i § 23 Rezporzzdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudania 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), na podstawie przeprowadzonej analizy
calorocznych wynikéw badai laboratoryjnych oraz biezgeych ocen jakoSci wody z sieci
urzadzen zbiorewego zaopatrzeria w wodg w gminie Opatéw wydawanych w roku 2019,
uwzgledniajge realizacj¢ bharmonogramu kontroli wewngirznej 1 terminowosé
przedkladania sprawozdan z badan wewnetrznej kontroli jakosci wody prowadzonej
przez zarzgdcg wodociggdw oraz wyniki kontroli stanu sanitarne-technicznego urzgdzen
zbiorowego zaopatrzeniz w wod¢ Panstwowy Powiatowy Inspekior Sanitaray
w Opatowie dokonal obszarewej oceny jakoSei wody plzeznaxzxmej do spozycia prez
Tudzi w grainie Opatéw w 2019 roka.

1.Wykaz producentow wody:
Producentem wody na potrzeby gminy Opatéw jest Przedsigbiorstwo Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej — PGKiM Spétka z o. 0. w Opatowie, ul. Partyzantéw 42,
27-500 Opatow.

2. Produkeja wody:

Producent wody dostarczal na teren gminy Opatéw srednio 1460,0m* wody/dobe,

administrujgc trzema urzgdzeniami zbiorowego zaopatrzenia w wodg tj.:

- wodociggiem Opatéw z ujgciem w Leszczkowie, podajagcym $rednio 1100,0m? wody/dobe

- wodociagiem Kobylany, podajacym srednio 300,0 m*wody/dobg

- wodociggiem Lipowa z ujgciem na terenie Gospodarstwa Sadowniczego w Lipowej 33a,
gdzie produkcja wody wynosifa Srednio 60,0 m*/dobg

3. Liczba ludno$ci zaopatrywanej w wode
Na terenie gminy Opatéw z wody pochodzacej z urzadzen zbiorowego zaopatrzenia w wodg

korzystajg niemal wszyscy mieszkancy gminy tj. ok. 11.735 oséb. Z wodociagu Opatéw
korzysta szacunkowo ok. 9820 0sdb, z wodociggu Kobylany ok. 1275 o0séb, a z wodociggu

Lipowa ok. 640 oso6b.

4, Jako§¢ wody
Na potrzeby wodociggu Opatéw wykorzystywane jest ujecie glebinowe w Leszczkowie

zlokalizowane na terenie sgsiedniej gmmy Lipnik. Wykazuje wysoka twardos¢ ogdlng. Woda
nie jest poddawana uzdatnianiu.
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Na potrzeby wodociagu Kobylany pracujg dwie studnie glgbinowe, z ktorych woda
poddawana jest uzdatnianiu na stozach katalitycznych, gdzie redukowana jest zawartos¢
zwiazkéw zelaza 1 mangany, po czym woda kierowana jest do sieci przesylowej.

W Lipowe]j na potrzeby wodociagn wykorzystywana jest jedna studnia glebinowa

znajdujaca si¢ na terenie Gospodarstwa Sadowniczego, nie wymagajaca uzdatniania.
Do badad laboratoryjnych w roku 2019 uprawnieni przedstawiciele Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego W Opatowie pobrali w ramach prowadzonego
monitoringu kontrolnego i przegladowego 20 probek wody z urzadzen funkcjonujacych w tej
gminie tj.; 11 probek wody z wodociagu Opatow, 4 probki wody z wodociagu Kobylany
i 5 probek wody z wodociggu Lipowa. Pobrane w ramach nadzoru sanitarnego probki wody
z wodociagéw odpowiadaty wymogom Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz.
2294) pod wzgledem mikrobiologicznym 1 fizykochemicznym. Jako$é wody z wiw
wodociggdw na podstawie wynikow badania w ramach nadzoru sanitarnego PPIS nie byla
kwestionowana. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie zwracal jednak
w ciagu roku 2019 uwagg na wysoka zawarto$¢ twardosci ogélnej w wodzie z wodociggu
Opatéw, zaopatrujacego najwieksza liczbg mieszkaficow gminy. Warto$¢ twardosei
w wodzie z tego wodociagu jest na granicy wartodci 500mg/dm’, okreslonej w cytowanym
rozporzadzeniu, jako warto$C parametryczna. Pojedyncze wyniki badania wody z wodociggu
Opatéw wykazywaly nieznaczne przekroczenia wartosci parametrycznej.

Probki wody w zakresie monitoringu kontrolnego (parametry grupy A) badane byly
przez laboratorium Powiatowe] Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu,
Nr akredytacji AB 617, w sakresie monitoringu przegladowego (parametry grupy B)
w laboratorium Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach Nr akredytacji

AB 552.
W minionym roku nie wplywaly do tutejszego Inspektora Sanitarnego interwencje

dotyczace jakosci wody z tych wodociggow.

W zwiazku z prowadzeniem wewnetrznej kontroli jakosci wody, zgodnie z art. 5 ust.
1 pkt. 1 Ustawy dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopafrzeniu w wodg i zbiorowym -
odprowadzaniu  $ciekow (Dz.U.2019.1437 tj. z pozn. zmianami) zarzadca wodociggu
w ramach realizacji zadai wykonal lacznie:

-15 badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody z wodociagu Opatow, w tym 2
badania w zakresie monitoringu przegladowego,

- 5 badat z wodociagu Kobylany, w tym 1 badanie w zakresie monitoringu przeglgdowego,

- 6 badan z wodociagu Lipowa, w tym 1 badanie w zakresie monitoringu przegladowego

zgodnie z przyjetym i zatwierdzonym przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Opatowie harmonogramem, a takze w ramach badan dodatkowych.

Badania kontroli wewnetrznej zarzadca zlecit Laboratorium Badai Srodowiskowych Eko

Projekt w Ostrowcu Swictokrzyskim W. Z. Zywezyk Sp. Jawna nr akredytacji AB 932 -

zakresie parametrow grupy A i grupy B.

Jak wynikato z przediozonych w ciggu roku sprawozdar, jedno z tych badan {j.
prébka wody z wodociggu Lipowa z sierpnia 2019r. byla zanieczyszczona bakteriami grupy
coli (12jtk/100ml). Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie wydatl decyzjg
o braku przydatnosci wody spozycia przez ludzi w punkcie pobrania, nakazujagc zarzadcy
podjecie natychmiastowych czynno$ci naprawczych, w celu poprawy jakosdci wody oraz
zapewnienie odbiorcom awaryjnych dostaw wody do czasu uzdatnienia wody z sieci.

Decyzja zostala niczwtocznie wykonana, €o potwierdzity kolejno pobierane prébki wody.

5. Przekroczenia dopuszezalnych parametrow jako$ci wody

Wodociag Opatoéw .
Badania jakosci wody z wodociagu Opatéw w ciggu roku wykazywaly wysoka zawartos¢

twardoéci ogdlnej w probkach. Wysoka twardogé wody, bliska okreslonej jako dopuszczalna
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jakosci wody z ujecia Leszczkéw, czy tez braku wody — z uwagi na to, ze studnia
w Leszczkowie jest jedynym ujgciem na potrzeby wodociggu Opatéw,

Weodociag Lipowa -

Jak wynikato z przedtozonych w ciggu roku szedciu sprawozdarn z badas pojedyncza prébka
wody z wodociagu Lipowa w sierpniu 2019r. pobrana w ramach kontroli wewngtrzne;j
zarzadey z punktu zgodnosci w Kornacicach byta zanieczyszczona bakteriami grupy coli
w ilosei 12 jtk/100ml. Natychmiast podj¢te przez zarzadee, zgodnic z decyzja PPIS
czynnosci naprawcze pozwolily niezwlocznie uzyskaé poprawe jakodci wody. Kolejne prébki
pobierane do kofica roku 2019 nie byly kwestionowane.

Wodocigg Kobylany
Jakos$¢ wody z wodociagu Kobylany w roku 2019 nie byta kwestionowana; pod wzgledem

mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiadata  wymogom obowigzujacego
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

6. Prowadzone postepowania administracyjne w stosunku do producentéw wody
i dzialania naprawcze prowadzone przez przedsigbiorstwa wodociag&we-kanaiﬁzacyjne.

Z uwagi na zaistniale zanieczyszczenie wody z wodociggu Lipowa prowadzone bylo
postgpowanie administracyjne:

- decyzja z dnia 08.08.2019r. znak: SE. 1a-4261/46/ 19 o braku przydatnosci wody w punkcie
pobrania nakazujaca zarzadey wodociggu podjecie natychmiastowych czynnosci naprawczych
oraz zapewnienie odbiorcom wody z miejscowosei Kornacice w trybie dostaw awaryjnych.
Zarzagdea niezwlocznie rozpoczal chlorowanie wody, phikanie sieci powiadamiajac
odbiorcéw wody o zaistniatym zanieczyszezeniu (komunikat PPIS ze wskazéwkami dla
konsumentéw wody nr 3/2019 z dnia 08.08.20191.). Dla potrzeb konsumentéw dostarczano
wodg butelkowang oraz w mobilnym pojemniku z zaworem czerpalnym. Kolejne pobierane
w ramach kontroli wewnetrznej zarzadey probki wody nie wykazaly zanieczyszczenia,
w zwigzku z tym PPIS wydal komunikat nr 4/2019 o poprawie jakosci wody z dnia
12.08.2019r., a nastgpnie, po zakoficzenin badag kolejnych prébek wody pobranych
w ramach z nadzoru sanitarnego PPIS, réwniez potwierdzajgcych brak zanieczyszczenia
w wodzie wydana zostala:

- decyzja z dnia 27.08.2019r. znak: SE.Ja-4261/46/19 orzekajaca przydaino$é wody
z wodociagu Lipowa do spozycia przez ludzi.

Nie wydawano decyzji dotyczacych jakosci fizykochemicznej wody, w biezgcych
ocenach jakosci wody, sporzadzanych po kazdym badaniu Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Opatowie zwracal natomiast uwage na wysoka zawartos$é twardosci ogblnej
w probkach z wodociggu Opat6éw, oraz wystosowat w tej sprawie pismo interwencyjne do
zarzgdcy oraz Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 08.02.2019r. znak: SE.Ia-4261/4/19 Wnoszac
o przedstawienie zamierzen zarzgdey i planu dzialan doraznych w celu zapewnienia jakosci
wody w pelni akceptowanej przez odbiorcow pod wzgledem twardosci ogolne;j.
W odpowiedzi zarzadca poinformowat o planowanym wykonaniu kolejnego ujecia wody
w Okalinie oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w Leszczkowie. Do korica roku 2019
nie zrealizowano tych zamierzen, ‘

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie prowadzil postepowanie
administracyjne w stosunku do PGKiM Spotka z 0.0. w Opatowie wydajac dwie decyzje
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dotyczace stanu sanitarno-tecimicznego, zwlaszeza ogrodzen stref ochronnych ujeé wody
w Leszezkowie i Kobylanach. Nakazy obydwu decyzji zostaly w calosci wykonane przed
uptywem ustalonego terminu.

Do sporzadzenia niniejszej oceny jakosei wody wykorzystano zaréwno wyniki badan
monitoringowych Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej jak i wyniki uzyskane przez producenta
wody W ramach prowadzonej kontroli wewnetrznej, zgodnie =z opracowanym
i zatwierdzonym harmonogramem kontroli wewngtrznej.

Biorge pod uwage powyisze Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie
stwierdza, ze w 2019r. woda na ferenic gminy Opatéw dostarczana odbiercom
w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodg z sieci wodociggow: Opatow, Kobylany
i Lipowa pomimo w/w zastizezed byla przydatna do spozycia przez ludzi.

Zup. Pafistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Opatowie

Otrzymuj
@Burmistrz Miasta i Gminy Opatéw
2.Ad/akt

MM
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